
CTL 决议表(DSH)

标准 (包括年份) 分条款 查询号 年份

IEC 60598-2-20/2014 20.11.3 DSH
0963A

2017

分类

照明设备（LITE）

内容 关键词 制定 批准时间

灯串
- 拉拔实验

- 导体
- II类 - III类

ETF5-OSM/LUM
2018 CTL
全体会议

问题

该标准20.11.3条，规定电缆需承受30N的拉力50次，这个测试适用于III类灯串吗?

决议

本标准不区分II类或III类灯串。拉拔试验也适用于III类灯串。试验完毕后的导线位移不得超过2毫米。

注释

---

CHCT




