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标准(包括年份) 分条款 查询号 年份

IEC 60598-2-21/2014 21.16 DSH 0967A
2017

分类

照明设备（LITE）

内容 关键词 制定 批准时间

密封式灯串软管的测试温度 - 温度

- 绝缘管

- 正常加热试验

ETF5-OSM/LUM
2018 CTL
全体会议

问题

IEC 60598-1第13.2条适用于灯串的试验，即“对于密封式灯串软管，13.2.1的试验被IEC 60811-3-1第8条的试验取代”
。

本标准没有规定在什么温度下进行IEC 60811-3第8条的测试，所以聚氯乙烯灯串的测试室的位置不明确。

决议

试验应在正常加热试验期间在绝缘管上测量的温度+ 10℃下进行，最低为80℃。

注释

---
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