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分类

安全（SAFE）

内容 关键词 制定 批准时间

变压器标准中所述IP 5X和6X的
防尘试验

- 变压器

- 防尘试验

- IEC 60529

ETF5-OSM/LUM 2018 CTL
全体会议

问题

在IEC 60529《外壳防护等级》（IP代码）水平安全功能标准中，第13.4条给出了粉尘的描述。
然而，在变压器标准中，对粉尘的描述稍有不同，如下所述：“滑石粉颗粒的尺寸范围应降至1µm，
同时至少有50%重量的滑石粉颗粒小于5µm”。这种更精确的描述意味着在测试变压器时，必须更换
防尘室中的粉尘，这没有任何技术原因。对于未来，我们是否可以将IEC 60529中规定的粉尘也用于
变压器？

决议

应遵循IEC 60529 水平安全功能标准，即可使用第13.4条规定的粉尘。

注释

--

CHCT




